
 
 
 

Nr  Opis elementu Szt. 
1. Trójnik redukcyjny z PE  110/90 1 
2. Uszczelka gumowa 5 
3. Tuleja kołnierzowa 90/80 1 
4. Kołnierz stalowy 90/80 1 
5. Zasuwa kołnierzowa krótka typu E DN-80 1 
6. Obudowa teleskopowa (standard) 1 
7. Płytka podkładkowa 1 
8. Skrzynka uliczna  1 
9. Króciec dwukołnierzowy DN-80 L=500 2 
10. Stopka pod hydrant z kołnierzem DN-80 1 
11. Hydrant nadziemny DN-80 1 
12. Płytka chodnikowa 50x50x7 cm 2 
13. Płyta betonowa 2 
14. Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej M-16 20 
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Rys. 2 
Tytuł rysunku: 

SCHMAT WĘZŁA HP-8 
 

Skala: b.s. 
 

Branża: sanitarna 
 

Data: marzec 2016 
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